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                                                                                       DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA 

 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE  NR-2 W SPRAWIE TREŚCI SIWZ 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Budowa  kanalizacji sanitarnej i tłoczni ścieków wraz z kanałem tłocznym 

w ul. Szopena; budowa instalacji zalicznikowej energetycznej do tłoczni ścieków w ul. Szopena w 

Tomaszowie Lubelskim - etap I” .  Nr ogłoszenia 227698 - 2014.  

 

W związku z treścią pytania Wykonawcy odnoszącego  się do wyjaśnienia treści SIWZ, które 

wpłynęło do Zamawiającego w dniu 09.07.2014 r., działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907    

z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie: 

Pytanie: 

Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004 rozd.2, Art.30 

opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu 

Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, dopuszcza na w/w zadanie możliwość 

zamiany obiektu tłoczni ścieków opisanego w przedmiocie zamówienia na równoważne rozwiązanie 

techniczne tłoczni typu suchego z pompami z wirnikiem otwartym typu Vortex zapewniającego wolny 

przelot dla zanieczyszczeń stałych nie mniejszy niż opisany w przedmiocie zamówienia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań, które nie są równoważne z zaprojektowanymi. Należy 

zastosować przepompownie ( nie tłocznie) zgodnie z opisem technicznym do projektu budowlano-

wykonawczego „Budowa kanalizacji sanitarnej i tłoczni ścieków wraz z kanałem tłocznym w ulicy 

Szopena w miejscowości Tomaszów Lubelski ; Budowa instalacji zalicznikowej energetycznej do 

tłoczni ścieków w ul. Szopena w Tomaszowie Lub.”  
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